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VYHODY ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO VENTILU

Elektronicky expanzni ventil (EEV) zvySuje u tepelného €erpadla:

! zjednoduSuje
Lprovoz i servis

1. EEV maximalizuje provozni t€innost

* umoZiuje maximalni vyuziti vyparniku pro odpareni chladiva (méné energie na
pfehféati) a zvySuje se tak topny vykon a topny faktor tepelného Cerpadla

* pfi stejném vyparniku je vypafovaci tlak na chladivu R410a cca o 0,5 baru vyssi,
nez pfi pouziti TEV.

* |[épe se prizpusobi systému, zvlasté za nizSich teplot. Pokud klesne teplota topné
vody pod 35°C, dojde u TEV ke snizeni vypafovaciho tlaku a tim topného vykonu.
To se s EEV nestane.

2 . EEV =jednodussi konstrukce, vyroba i montéz

Z hlediska vlastniho chladiciho okruhu dochazi k vyraznému zjednoduSeni celého
systému. TEV, magneticky ventil a zpétna klapka jsou nahrazeny jednim EEV.
Vyhodou je tedy méné péjeni a méné komponentu.

Méné komponentd = méné moznosti poruchy. Samozfejmé se muze porouchat
elektronika, ale ta Ize snadno a rychle vyménit bez zdsahu do chladiciho okruhu.

3. EEV usnadnuje uvedeni do provozu TC

Uvedeni tepelného Cerpadla do provozu je pomérné naro¢na ¢innost, pokud ma byt
systém optimalné nastaven. TEV, puvodné zkonstruovany pro pouZziti v chlazeni a
mrazeni neni pro tepelné Cerpadlo UpIné ideélni.

Montéra, ktefi umi nastavit statické pfehfati je opravdu malo. Dusledkem toho byva
Casto neefektivni chod Cerpadla, které ma za nasledek brzké zni¢eni kompresoru.
S EEV jde o automatické samonastaveni celého systému.

Zivotnost kompresoru prodluzuje jeho znatelné mensi tepelné namahani, nebot
nizké saci prehfati zplsobuje niZsi teplotu vytlaénych par z kompresoru,
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nizsi tlakovy pomér, coz podstatné méné zatéZuje kompresor.
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