
 

 

 

Tlakové láhve pro chladiva a jejich barevné značení 

Ve smyslu ČSN EN ISO 10 156  mají mít tlakové láhve pro chladiva následující barevné značení:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro nehořlavá chladiva je plášť tlakové láhve šedý nebo světle zelený. Možná je kombinace obou 

barev, např. šedý plášť se zeleným pruhem.   Ven�l je s pravochodým závitem 

 

Zelená nebo šedivá láhev s oranžovým pruhem nebo límcem je láhev  určená pro 

odsáté, použité  nehořlavé chladivo.  Některé láhve mohou být navíc označeny 

písmenem R = Recykling. Ven�l je s pravochodým závitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pro hořlavá chladiva (R32, R1234yf, R290) je plášť 

tlakové láhve bílý nebo šedý s červeným pruhem nebo 

límcem.  Ven�l je s levochodým závitem.  

 

Barevný červený nebo oranžový pruh musí být vždy nastříkán nesmytelnou barvou. 
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